
N

DONOSTI

ESTACIÓN
DE PASAIA

GALERÍA DE
EMERGENCIA

DONOSTI

ERRENTERIA

ESTACIÓN DE
GALTZARABORDA

02

03

04

01

LEYENDA

SASUATEGI P.K. 1+439

V.E UBICACIÓN

1

ESTACIÓN DE PASAIA - TESTERO ALTZA P.K. 1+9002

3 ESTACIÓN DE PASAIA - TESTERO GALTZARABORDA P.K. 2+126

4 ESTACIÓN DE GALTZARABORDA - TESTERO ALTZA P.K. 2+821
(FUERA DEL ALCANCE)

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1200

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1200

VENTILACIÓN
PLANO GENERAL

ALTZA-GALTZARABORDA
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1200-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:3000 -30 0 30 60 90 120 m

1:6000 -60 0 60 120 180 240 m

A1:
A3:
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SECC. MEDIA 165.74m²

SECC. VARIABLE ENTRE 81.3m² Y 84.39m²

SECC. MEDIA 45.29m²

CIELO ABIERTO

S
.E

.S
as

ua
te

gi
V

.E
.1

V
.E

.2

V
. E

B
A

V
.E

.3

Estación de
Pasaia

P.K.

Cota de
rasante

1+
00

0

1+
42

0.
00

0
1+

43
9.

00
0

1+
90

0.
00

0

2+
00

0.
00

0
2+

05
7.

00
0

2+
12

6.
00

0

2+
82

1.
00

0

3+
00

0

3+
10

0

9.
2

8.
4

-9
.7

13
.2

-9
.7

-9
.7

S
.E

. S
as

ua
te

gi
V

.E
. 1

S
E

C
C

. M
E

D
IA

 4
3.

12
m

²

S
E

C
C

. M
E

D
IA

 2
7.

73
m

²

V
.E

. 2

V
.E

. 3

V
en

til
ac

ió
n 

E
B

A

V
.E

. 4
  (

Fu
er

a 
de

l a
lc

an
ce

)

E
st

ac
ió

n 
de

P
as

ai
a

920

20 20

100 100 740 200

61
.6

0

296.1

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1201-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1201

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1201

VENTILACIÓN
ESQUEMA GENERAL

ESTUDIO DE VENTILACIONES

S/E
S/E

A1:
A3:



VENTILACION DE EMERGENCIA
DE SASUATEGI

VENTILACION CUARTOS
TECNICOS Y SOBREPRESION

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1202

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1202

SE SASUATEGI
VENTILACIÓN

SITUACION
ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1202-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:500 -5 0 5 10 15 20 m

1:1000 -10 0 10 20 30 40 m

A1:
A3:
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CERRAMIENTO
METÁLICO

2

4.1

0.
5

MURO DE BLOQUE DE
HORMIGÓN

ACCIONAMIENTO CON
SERVOMOTOR

VIGA CARRIL

POLIPASTO

BANCADA DE HORMIGÓN

VENTILADOR DE
EMERGENCIA DE

90m³/s

COMPUERTA
MOTORIZADA

0.
6

8.760.42 0.42

0.
28

0.
3

4.
72

9.6

COMPUERTA
MOTORIZADA

MURO DE
BLOQUE DE
HORMIGÓN

PUERTA 0.8 x
2.1 m

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1203-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1203

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1203

SE SASUATEGI
VE - PLANTA, ALZADO Y SECCION

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

N

N

SECCIÓN A-A
(CRUCE DE GALERIAS VENTILACIÓN DE EMERGENCIA)

SECCIÓN B-B



5.332.77

0.2

0.21
10.13

5.33

0.2

CUARTO DE C.T.

CUARTO DE
BAJA TENSIÓN

8.3

CAVERNA
DE VENTILACION

CLIMATIZACIÓN
UNIDAD EXTERIOR CLIMATIZACIÓN

UNIDAD INTERIOR

N

MURO DE SEPARACIÓN

- 1 VARIADOR DE FRECUENCIA VFTM TRI 0.75
-1 SONDA DE PRESIÓN TDP-D

- 1 VENTILADOR HC8T/4-560/H
- 1 DEFENSA DEF-630D

VENTILACIÓN DE SOBREPRESIÓN

SALIDA EMERGENCIA

MURO PARA VESTÍBULO
DE SOBREPRESIÓN

DETALLE A
Escala 1:100

3.9 4.7
0.2

8.8

6.
37

LEYENDA

Conducto de extracción de aire

Conducto de impulsión de aire

Climatizadora

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1204-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

N

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1204

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1204

SE SASUATEGI
VENTILACIÓN CUARTOS TÉCNICOS Y SOBREPRESIÓN

PLANTA Y SECCIÓN



N

5.332.77

0.2

0.21
10.13

5.33

0.2

CUARTO DE C.T.

CUARTO DE
BAJA TENSIÓN

8.3

CAVERNA
DE VENTILACION

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

C1-2

N S S1S2

FA101-3

W03E27S

TR-1

TA-1
COMPUERTA

CORTAFUEGOS C1-1

C1-1

NSS1S2

FA101-2

W03E27S

CLIMATIZACIÓN

N

Ventilador

- Regulación Ventilación cuartos técnicos

TA- - Alarma Ventilación cuartos técnicos

TR-
TERMOSTATO DOBLE

LEYENDA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1205-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1205

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1205

S.E. SASUATEGI
VENTILACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS

PLANTA



800 mm

80
0 

m
m

CENTRO TRANSFORMACIÓN

5,3 m 

800 mm

80
0 

m
m

CENTRO TRANSFORMACIÓN

5,3 m 

REJILLA DE SOBREPRESIÓN
KUL-G-1000x1015

TRS-KS-1025-225

- 1 COMPUERTA CORTAFUEGOS FK-EU-800x800x240-Z45
- 1 VENTILADOR IRT/4-400A
- 2 ACOPLAMIENTO ELÁSTICO IAE-400
- 2 PIEZAS DE TRANSICIÓN

REJILLA DE INTEMPERIE
WG 800x825 ER

1 COMPUERTA CORTAFUEGOS
FK-EU-800x800x240-Z45

TRS-KS-1025-225

2,570 m

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1206-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A1:
A3:

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1206

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1206

SE SASUATEGI
VENTILACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS

DETALLES



VENTILACION
EMERGENCIA V.E.1
C/ LORETE

VENTILACION DE
EMERGENCIA E.B.A

VENTILACION DE
EMERGENCIA V.E.2

C/ SAN MARCOS

ESTACION PASAIA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1207-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:500 -5 0 5 10 15 20 m

1:1000 -10 0 10 20 30 40 m

A1:
A3:

N

N

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1207

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1207

ESTACIÓN PASAIA
VENTILACIÓN

SITUACIÓN



2.8
2.8

4.
1

4.3

VENTILADOR DE

EMERGENCIA

DE 90 m³/s

PUERTA DE

CERRAMIENTO DE

MALLA METÁLICA

PUERTA 0.8 x 2.1 m

CERRAMIENTO DE

MALLA METÁLICA

VENTILADOR DE

EMERGENCIA DE
90 m³/s

B

A

A

B

Pte.2%
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13.24
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99

0.
4

CERRAMIENTO
METÁLICO

2

4.1

0.
5

MURO DE BLOQUE DE
HORMIGÓN

ACCIONAMIENTO CON
SERVOMOTOR

VIGA CARRIL

POLIPASTO

BANCADA DE HORMIGÓN

VENTILADOR DE
EMERGENCIA DE

90m³/s

COMPUERTA
MOTORIZADA

0.
6

8.760.42 0.42

0.
28

0.
3

4.
72

9.6

COMPUERTA
MOTORIZADA

MURO DE
BLOQUE DE
HORMIGÓN

PUERTA 0.8 x
2.1 m

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1208-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1208

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1208

ESTACIÓN PASAIA
VE-LORETE

PLANTA Y SECCIONES

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

SECCIÓN A-A

N

SECCIÓN B-B

N



N

DIRECCIÓN
GALTZARABORDA

-8,65

-8,65

-4,17

-4,10

-4,10

-2,01

-4,50

-4,10

-5,67

-5,67

CUARTO TECNICO
23,80m²

CHIMENEA
3,33m²

VENT.
EBA

EBA
156,60m²

CHIMENEA
3,34m²

AUXILIAR COMUNICACIONES
8,25m²

Ø
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4
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34
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Ø
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1
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VENTILACIOR E.B.A DE 20 m³/s
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1.
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0.
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89

2.
09

8.26 7.94
0.3

7.61

-9.70

Ø
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Ø
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64

VENTILACIOR E.B.A DE 20 m³/s

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1209-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1209

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1209

ESTACIÓN PASAIA
EBA

PLANTA, ALZADO Y SECCIONES

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

N

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)

ALZADO ZONA  VESTÍBULO (TESTERO GALTZARABORDA)



N

HUECO A SUPERFICIE 8,80x3,40m
VENTILACION SAN MARCOS

HUECO A NIVEL INFERIOR 8,80x3,90m
VENTILACION SAN MARCOS

2.8
2.8

4.1

4.3

VENTILADOR DE
EMERGENCIA

DE 90 m³/s

PUERTA DE
CERRAMIENTO DE
MALLA METÁLICA

PUERTA 0.8 x 2.1 m

CERRAMIENTO DE
MALLA METÁLICA

VENTILADOR DE
EMERGENCIA DE

90 m³/s

1120.91

1
13

.5
1.

04

3.
26

3.
66

28.3
0.4

31 1

1.
5

1.
04

1.
5

0.4

14.15 1.55 1

0.
5

CERRAMIENTO
DE MALLA
METÁLICA

MURO DE BLOQUE
DE HORMIGÓN

4.1

20.
5

ACCIONAMIENTO
CON

SERVOMOTOR

VIGA CARRIL

POLIPASTO

BANCADA DE HORMIGÓN

VENTILADOR DE EMERGENCIA DE 90 m³/s

COMPUERTA
MOTORIZADA

NIVEL VIA

32.82

NIVEL V.E. 1
33.36

47.75

48.52

2.
86

3.
66

0.
4

1
6.

23
0.

35

COMPUERTA
MOTORIZADA

MURO DE BLOQUE

PUERTA 0.8 x 2.1 m

PANEL PLANOPANEL PLANO

NIVEL V.E. 1

33.36

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1210-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1210

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1210

ESTACION PASAIA
VE-SAN MARCOS TT GALTZARABORDA

PLANTA, ALZADO Y SECCIONES

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

N



N

MEDIDAS
SEGUN

FABRICANTE

MEDIDAS
SEGUN

FABRICANTE

MEDIDAS
SEGUN

FABRICANTE

LONGITUD MÁXIMA TOTAL SEGÚN DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE VENTILACIÓN

VENTILADOR

SOPORTE
ANTIVIBRATORIO

DIFUSOR
COMPUERTA
MOTORIZADA

SOPORTE
ANTIVIBRATORIO

DIFUSOR

ACCIONAMIENTO
CON SERVOMOTOR

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1211-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1211

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1211

VENTILADOR
DE EMERGENCIA HORIZONTAL

DIMENSIONES GENERALES

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:



N

2.
4 

x 
2.

4

2.5

MEDIDAS
SEGUN

FABRICANTE

MEDIDAS
SEGUN

FABRICANTE

MEDIDAS
SEGUN

FABRICANTE

LONGITUD MÁXIMA TOTAL SEGÚN DIMENSIONES DE LA CÁMARA DE VENTILACIÓN

SOPORTE
ANTIVIBRATORIO

VENTILADOR

SOPORTE
ANTIVIBRATORIO

DIFUSOR COMPUERTA
MOTORIZADA

ACCIONAMIENTO
CON SERVOMOTOR

PIEZA DE TRANSMISION SILENCIADOR

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1212-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1212

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1212

VENTILADOR
E.B.A. HORIZONTAL

DIMENSIONES GENERALES

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:



DIRECCIÓN
ALTZA

CUARTO BAJA
TENSIÓN

ASCENSOR
EXTERIOR

SECCIONAMIENTO
DE CATENARIA

CENTRO
DE

TRANSFORMACIÓN

PASILLO

CUARTO
SEÑALIZACIÓN Y

COMUNICACIONES

-8,65
-8,74

FOSO

VENTILACIÓN A BAJO ANDÉN
0,70x0,40m

VENTILACIÓN A BAJO ANDÉN
0,70x0,40m

-4,57

-4,50

-4,57

-4,57

-4,50 -5,67

DIRECCIÓN
ALTZA

CUARTO DE
TECNICO DE RED

16,73m²

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

24,39m²

VESTUARIO
FEMENINO

10,94m²

VESTUARIO
MASCULINO

11,68m²

CUARTO
LIMPIEZA

7,59m²

CUARTO DE
OPERADORES
DE TELEFONIA

14,98m²

HUECO A ANDÉN 1,00x0,40m
VENTILACIÓN VESTUARIOS

LEYENDA

Conducto de impulsión

Conducto de extracción

Rejilla de impulsión

Rejilla de extracción

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1213-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1213

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1213

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA

VENTILACION DE CUARTOS TECNICOS

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA BAJA (NIVEL ANDÉN)

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)

N

N

N



DIRECCIÓN
ALTZA

CUARTO BAJA
TENSIÓN

ASCENSOR
EXTERIOR

SECCIONAMIENTO
DE CATENARIA

CENTRO
DE

TRANSFORMACIÓN

PASILLO

CUARTO
SEÑALIZACIÓN Y

COMUNICACIONES

-8,65
-8,74

-8,65

-8,65

CONTROL DE AGUAS
Y FILTROS BIOLÓGICOS

DISPONIBLE

POZO DE BOMBEO 1

FOSO

C1-2

N S S1S2

FA101-14

W03E32S

TR-1

TA-1

TR-1

TA-1

TR
-1

TA
-1

C1-2

N S S1S2

FA101-9

C1-2

N S S1S2

FA101-12

W03E30S

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

C1-2

N S S1S2

FA101-8

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

CLIMATIZACIÓN
FA 101-16

CLIMATIZACIÓN
FA 101-16

C1-2

N S S1S2

FA101-10

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

Ventilador

- Regulación Ventilación cuartos técnicos

TA- - Alarma Ventilación cuartos técnicos

TR-
TERMOSTATO DOBLE

LEYENDA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1214-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1214

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1214

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA

VENTILACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA BAJA (NIVEL ANDÉN)

N

N



-4,50

-4,57

-4,50

-4,57

-4,57

-4,50 -5,67 -8,65

-4,50 -5,67 -8,65

-8,65

-8,65

DIRECCIÓN
ALTZA

CUARTO DE
TECNICO DE RED

16,73m²

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

24,39m²

VESTUARIO
FEMENINO

10,94m²

VESTUARIO
MASCULINO

11,68m²

CUARTO
LIMPIEZA

7,59m²

CUARTO DE
OPERADORES
DE TELEFONIA

14,98m²

TR-1

TA-1

CLIMATIZACION
FA 101-19

CLIMATIZACION
FA 101-17

CLIMATIZACION
FA 101-20

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

C1-2

N S S1S2

FA101-15

W03E32S

COMPUERTA
CORTAFUEGOS C1-2

C1-2

N S S1S2

FA101-15

W03E32S

TR-1

TA-1

TR-1

TA-1

Ventilador

- Regulación Ventilación cuartos técnicos

TA- - Alarma Ventilación cuartos técnicos

TR-
TERMOSTATO DOBLE

LEYENDA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1215-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1215

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1215

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA

VENTILACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)

N

N



DIRECCIÓN
ALTZA

CUARTO BAJA
TENSIÓN

ASCENSOR
EXTERIOR

SECCIONAMIENTO
DE CATENARIA

CENTRO
DE

TRANSFORMACIÓN

PASILLO

CUARTO
SEÑALIZACIÓN Y

COMUNICACIONES

-8,65
-8,74

-8,65

-8,65

CONTROL DE AGUAS
Y FILTROS BIOLÓGICOS

DISPONIBLE

POZO DE BOMBEO 1

FOSO

CLIMATIZACION UNIDAD EXTERIOR
COMÚN PARA:
- CUARTO BAJA TENSIÓN
- CUARTO SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES

CLIMATIZACIÓN
UNIDAD INTERIOR

CLIMATIZACION UNIDAD EXTERIOR
COMÚN PARA:
- CUARTO TÉCNICO DE RED
- SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE
- CUARTO DE OPERADORES DE TELEFONÍA

CLIMATIZACIÓN
UNIDAD INTERIOR

LEYENDA

Climatizadora

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1216-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA BAJA (NIVEL ANDÉN)

N

N

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1216

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1216

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA

CLIMATIZACIÓN CUARTOS TÉCNICOS



-4,50

-4,57

-4,50

-4,57

-4,57

-4,50 -5,67 -8,65

-4,50 -5,67 -8,65

-8,65

-8,65

DIRECCIÓN
ALTZA

CUARTO DE
TECNICO DE RED

16,73m²

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

24,39m²

VESTUARIO
FEMENINO

10,94m²

VESTUARIO
MASCULINO

11,68m²

CUARTO
LIMPIEZA

7,59m²

CUARTO DE
OPERADORES
DE TELEFONIA

14,98m²

CLIMATIZACION UNIDAD INTERIOR
(CUARTO DE OPERADORES DE TELEFONIA)

CLIMATIZACION UNIDAD INTERIOR
(CUARTO TECNICO DE RED)

CLIMATIZACION UNIDAD INTERIOR
(SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE)

HUECO A ANDÉN 1,00x0,40m
VENTILACIÓN VESTUARIOS

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1217-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)

N

N

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1217

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1217

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA

CLIMATIZACIÓN CUARTOS TÉCNICOS



TRS-KS-1025-225

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AIRE

SECCIONAMIENTO DE
CATENARIA

400 mm

40
0 

m
m

TRS-KS-1025-225TRS-KS-1025-225

PASILLO

CUARTO ASCENSOR
EXTERIOR

PASILLO

1 COMPUERTA
CORTAFUEGOS

FK-EU-400x400x240-Z45

1 COMPUERTA
CORTAFUEGOS
FK-EU-400x400x240-Z45

1 COMPUERTA
CORTAFUEGOS

FK-EU-400x400x240-Z45

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

CENTRO DE
TRANSFORMACIÓN

IMPULSIÓN
DESDE TÚNEL

TRS-KS-425-225

- 1 COMPUERTA CORTAFUEGOS
FK-EU-400x400x240-Z45
- 1 VENTILADOR IRT/4-450
- 2 ACOPLAMIENTO ELÁSTICO IAE-400
- 2 PIEZAS DE TRANSICIÓN

6m 

4m 

3m 

3 m 

4m 

REJILLA
KUL-G-400x415

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1218-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1218

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1218

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA
DETALLES

S/E
S/E

A1:
A3:



2,
5 

m

0.4 m 0.4 m

REJILLA INTEMPERIE
WG-400x413

COMPUERTA CORTAFUEGOS
FKA-EU-400x400x240-Z45

REJILLA TRS-KA-1025x225

BAJO
ANDÉN

/ S
EC

CI
O

NA
M

IE
NT

O
 D

E

4 
m

3.5 m

0.4 m

REJILLA TRS-KA-1225x325

CONDUCTOS EXTRACCIÓN PARA
CENTRO DE TRANSFORMACION

REJILLA INTEMPERIE
WG-700x743

BAJO
ANDÉN

CE
NT

RO
 D

E 
TR

AN
SF

O
RA

M
CI

Ó
N

BA
JO

 A
ND

ÉN

CA
TE

NA
RI

A
BA

JO
 A

ND
EN

CONDUCTOS EXTRACCIÓN PARA
CUARTO DE ASCENSOR Y

SECCIONAMIENTO DE CATENARIA

400 mm

40
0 

m
m

12 m 

- 1 COMPUERTA CORTAFUEGOS
FK-EU-400x400x240-Z45
- 1 VENTILADOR IRT/4-400B
- 2 ACOPLAMIENTO ELÁSTICO IAE-400
- 2 PIEZAS DE TRANSICIÓN

TRS-KS-1025-225

1 COMPUERTA
CORTAFUEGOS
FK-EU-400x400x240-Z45

TRS-KS-425-225

IMPULSIÓN
DESDE TÚNEL

CUARTO DE
TÉCNICO DE RED

CUARTO DE
TÉCNICO DE RED

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

TRS-KS-425-225

CUARTO DE
OPERADORES DE

TELEFONÍA

1 COMPUERTA
CORTAFUEGOS

FK-EU-400x400x240-Z45

POZO DE
BOMBEO 1

12 m 

SISTEMA DE IMPULSIÓN DE AIRE

1 COMPUERTA
CORTAFUEGOS
FK-EU-400x400x240-Z45

CU
AR

TO
 D

E 
AS

CE
NS

O
R

CUARTO DE
OPERADORES DE

TELEFONÍA

400 mm

40
0 

m
m

- 1 COMPUERTA CORTAFUEGOS
FK-EU-700x400x240-Z45

- 1 VENTILADOR IRT/4-400A
- 2 ACOPLAMIENTO ELÁSTICO IAE-400

- 2 PIEZAS DE TRANSICIÓN

REJILLA
KUL-G-400x415

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1219-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1219

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1219

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA
DETALLES

S/E
S/E

A1:
A3:



9,
2 

m

0.2 m

0.2 m

AS
EO

S

E.B.A.

BOCA DE EXTRACCIÓN
LVS/125/G1

BOCA DE EXTRACCIÓN
LVS/125/G1

VENTILADOR TD-350/125

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE

REJILLA
KUL-G-200x215

COMPUERTA
CORTAFUEGOS

FKA-EU-200x200x240-Z45

CE
NT

RO
 D

E 
BO

M
BE

O
 N

º1

Ø125 mm

COMPUERTA
CORTAFUEGOS

FKA-EU-200x200x240-Z45

CUARTO DE
OPERADORES DE

TELEFONÍA

VESTUARIO
MASCULINO

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

SERVICIO DE
ATENCIÓN AL CLIENTE

CUARTO DE
TÉCNICO DE RED

VESTUARIO
FEMENINO

VESTUARIO
FEMENINO

VESTUARIO
MASCULINO

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1220-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1220

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1220

ESTACIÓN PASAIA
TT ALTZA
DETALLES

S/E
S/E

A1:
A3:



DIRECCIÓN
GALTZARABORDA

-8,65

-8,65

-4,17

-4,10

-4,10

-2,01

-4,50

-4,10

-5,67

-5,67

CUARTO TECNICO
23,80m²

CHIMENEA
3,33m²

VENT.
EBA

EBA
156,60m²

CHIMENEA
3,34m²

AUXILIAR COMUNICACIONES
8,25m²

CLIMATIZACION
FA 101-18

CLIMATIZACION
FA 101-21

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1221-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1221

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1221

ESTACIÓN PASAIA
TT GALTZARABORDA

VENTILACIÓN DE CUARTOS TÉCNICOS

1:75 -0.75 0 0.75 1.5 2.25 2 m

1:150 -1.5 0 1.5 3 4.5 6 m

A1:
A3:

N

N

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)



DIRECCIÓN
GALTZARABORDA

-8,65

-8,65

-4,17

-4,10

-4,10

-2,01

-4,50

-4,10

-5,67

-5,67

CUARTO TECNICO
23,80m²

CHIMENEA
3,33m²

VENT.
EBA

EBA
156,60m²

CHIMENEA
3,34m²

AUXILIAR COMUNICACIONES
8,25m²

HUECO A ANDÉN 1,00x0,40m
PASO DE CABLES

CLIMATIZACION UNIDAD INTERIOR
(CUARTO TECNICO)

CLIMATIZACION UNIDAD INTERIOR
(AUXILIAR COMUNICACION)

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1222-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)

N

N

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1222

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1222

ESTACIÓN PASAIA
TT GALTZARABORDA

CLIMATIZACIÓN CUARTOS TÉCNICOS



DIRECCIÓN
GALTZARABORDA

-8,65

-7,09

-8,74

CHIMENEA

VENT. EBA

DISPONIBLE

-10,24

-8,65

-7,09

VENT. EBA

CHIMENEA

POZO DE BOMBEO 2

CLIMATIZACION UNIDAD EXTERIOR
COMÚN PARA:
- CUARTO TECNICO
- AUXILIAR COMUNICACIONES

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1223-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:100 -1 0 1 2 4 m3

1:200 -2 0 2 4 6 8 m

A1:
A3:

PLANTA BAJA (NIVEL ANDÉN)

N

N

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1223

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1223

ESTACIÓN PASAIA
TT GALTZARABORDA

CLIMATIZACIÓN CUARTOS TÉCNICOS



DIRECCIÓN
GALTZARABORDA

-8,65

-8,65

-4,17

-4,10

-4,10

-2,01

-4,50

-4,10

-5,67

-5,67

CUARTO TECNICO
23,80m²

CHIMENEA
3,33m²

VENT.
EBA

EBA
156,60m²

CHIMENEA
3,34m²

AUXILIAR COMUNICACIONES
8,25m²

VENTILADOR HELICOIDAL
MURAL HCBT/4-560/H

CUARTOS PRESURIZADOS

LEYENDA

Ventilador Helicoidal Mural HCBT/4-560/H

Cuartos Presurizados

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1224-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

A PRIMERA EMISIÓN JUN 24 BIR

1224

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1224

ESTACIÓN PASAIA
TT GALTZARABORDA

VENTILACION DE CUARTOS TECNICOS Y SOBREPRESION

1:75 -0.75 0 0.75 1.5 2.25 2 m

1:150 -1.5 0 1.5 3 4.5 6 m

A1:
A3:

N

N

PLANTA PRIMERA (NIVEL VESTÍBULO)
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