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ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
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EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:3000 -30 0 30 60 90 120 m

1:6000 -60 0 60 120 180 240 m

A1:
A3:

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1350

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1350

SEÑALIZACION DE EVACUACION
TRAMO TUNEL-1



1+
00

0

1+
10

0

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PULSADOR DE LUZ

ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZ

ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZ

ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZ
ARGIAREN SAKAGAIULA

                  PK XXX   LÍNEA XXX

                         ANILLO X   XXX - XXX

                                       VÍA X

                  PK XXX   LÍNEA XXX
                         ANILLO X   XXX - XXX
                                       VÍA X

                  PK XXX   LÍNEA XXX
                         ANILLO X   XXX - XXX
                                       VÍA X

380V - 220V

380V - 220V

380V - 220V

P.K. 1+003 P.K. 1+043

P.K. 1+050
P.K. 1+080

P.K. 1+083

P.K. 1+120

P.K. 1+143

P.K. 1+040

P.K. 1+020

P.K. 1+043
P.K. 1+060 P.K. 1+093

P.K. 1+100

P.K. 1+123
P.K. 1+140

P.K. 1+150

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

PUESTA A TIERRACATENARIAKATENARIAREN LURLOTUNEA

P.K. 1+100

P.K. 1+100

P.K. 1+000

P.K. 1+000

N

O
V

E
R

LA
P

-0
2

1+
20

0

1+
30

0

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m XXX

150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m XXX

150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m XXX

150 m

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX250 m
XXX150 m

PULSADOR DE LUZ

ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZ
ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZ
ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZARGIAREN SAKAGAIULA

                  PK XXX   LÍNEA XXX

                         ANILLO X   XXX - XXX

                                       VÍA X

                  PK XXX   LÍNEA XXX                         ANILLO X   XXX - XXX                                       VÍA X

                  PK XXX   LÍNEA XXX

                         ANILLO X   XXX - XXX

                                       VÍA X

       
       

    P
K XXX   LÍNEA XXX

       
       

       
    A

NILLO X   XXX - XXX

       
       

       
       

       
    V

ÍA X

380V - 220V

380V - 220V

380V - 220V

380V - 220V

P.K. 1+160

P.K. 1+163

P.K. 1+200 P.K. 1+240

P.K. 1+243

P.K. 1+243

P.K. 1+250

P.K. 1+280

P.K. 1+180
P.K. 1+193 P.K. 1+200 P.K. 1+203 P.K. 1+220

P.K. 1+260
P.K. 1+283 P.K. 1+293 P.K. 1+300

P.K. 1+150

PUESTA A TIERRA

CATENARIA

KATENARIAREN LUR

LOTUNEA

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

P.K
. 1+

200

P.K. 1+200
PUESTA A TIERRA

CATENARIA

KATENARIAREN LUR

LOTUNEA

P.K. 1+300
N

O
VE

R
LA

P-
01

O
VE

R
LA

P-
03

LEYENDA

PRO 1

PRO 3

ADV 1

ADV 5

ADV 6

INC 1

INC 2

INC 3

INC 4

SOS 1

SOS 2

SOS 3

SOS 4

SOS 8

IND 1

IND 2

SOS 5

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

KONTUZ!
TRENBIDEKO ZIRKULAZIOA

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
CUIDADO!

FALTA DE GÁLIBO

GALIBO EZA

PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

                  PK XXX   LÍNEA XXX
      ANILLO X   XXX - XXX
                                       VÍA X

             SECCIONAMIENTO ANILLO
      ANILLO X   XXX - XXX
                           PK XXX   LÍNEA XXX

LARRIALDIETAKO IRTEERA
SALIDA DE EMERGENCIA

SASUATEGI

SIN SALIDA
IRTEERARIK GABE

SALIDA
IRTEERA

PK XXX    LÍNEA XXX

XXX
250 m

XXX
150 m

532 m
IRTEERA PASAIA
SALIDA PASAIA

PULSADOR DE LUZ

380V - 220V

ADV 4

TOMA DE COLUMNA SECA ...
ANILLO ...

INC 5

ARGIAREN SAKAGAIULA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1351-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
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PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

KONTUZ!
TRENBIDEKO ZIRKULAZIOA

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
CUIDADO!

FALTA DE GÁLIBO

GALIBO EZA

PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA
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ADV 4

TOMA DE COLUMNA SECA ...
ANILLO ...

INC 5

ARGIAREN SAKAGAIULA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1353-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:250 -2.5 0 2.5 5 10 m7.5

1:500 -5 0 5 10 15 20 m
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1353

1 FIN
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SEÑALIZACION DE EVACUACION
TRAMO TUNEL-4
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Debekatuta dago trenbidera jaistea.

6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.

Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.
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Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.
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PULSADOR DE LUZ

ARGIAREN SAKAGAIULA

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.

Sanción de hasta 6000 euros,
según Ley 39/2003.

Debekatuta dago trenbidera jaistea.6000 € isuna,39/2003 legearen arabera.
Prohibido acceder a la via.Sanción de hasta 6000 euros,según Ley 39/2003.
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PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

KONTUZ!
TRENBIDEKO ZIRKULAZIOA

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
CUIDADO!

FALTA DE GÁLIBO

GALIBO EZA

PUERTA CORTAFUEGOS
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PULSADOR DE LUZ

380V - 220V

ADV 4

TOMA DE COLUMNA SECA ...
ANILLO ...

INC 5

ARGIAREN SAKAGAIULA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1354-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:250 -2.5 0 2.5 5 10 m7.5

1:500 -5 0 5 10 15 20 m
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A3:

N

N

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR
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TTE-II-21004ETS-IEE1354

SEÑALIZACION DE EVACUACION
TRAMO TUNEL-5
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PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

KONTUZ!
TRENBIDEKO ZIRKULAZIOA

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
CUIDADO!

FALTA DE GÁLIBO
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ESKALA GRAFIKOA
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TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1355-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:250 -2.5 0 2.5 5 10 m7.5

1:500 -5 0 5 10 15 20 m
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SEÑALIZACION DE EVACUACION
TRAMO TUNEL-6
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UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.
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PULSADOR DE LUZ

380V - 220V

ADV 4

TOMA DE COLUMNA SECA ...
ANILLO ...

INC 5

ARGIAREN SAKAGAIULA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1356-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:250 -2.5 0 2.5 5 10 m7.5

1:500 -5 0 5 10 15 20 m

A1:
A3:

N

N

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1356

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1356

SEÑALIZACION DE EVACUACION
TRAMO TUNEL-7
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ARGIAREN SAKAGAIULA

PULSADOR DE LUZARGIAREN SAKAGAIULA

Debekatuta dago trenbidera jaistea.

6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.

Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

Debekatuta dago trenbidera jaistea.

6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.

Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.
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SOS 2
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SOS 4

SOS 8

IND 1

IND 2

SOS 5

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

KONTUZ!
TRENBIDEKO ZIRKULAZIOA

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
CUIDADO!

FALTA DE GÁLIBO

GALIBO EZA

PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA
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SALIDA
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532 m
IRTEERA PASAIA
SALIDA PASAIA

PULSADOR DE LUZ

380V - 220V

ADV 4

TOMA DE COLUMNA SECA ...
ANILLO ...

INC 5

ARGIAREN SAKAGAIULA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1357-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:250 -2.5 0 2.5 5 10 m7.5

1:500 -5 0 5 10 15 20 m

A1:
A3:

N

N

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1357

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1357

SEÑALIZACION DE EVACUACION
TRAMO TUNEL-8
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LEYENDA

PRO 1
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ADV 5

ADV 6
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INC 2

INC 3

INC 4

SOS 1

SOS 2

SOS 3

SOS 4

SOS 8

IND 1

IND 2

SOS 5

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

KONTUZ!
TRENBIDEKO ZIRKULAZIOA

CIRCULACIÓN FERROVIARIA
CUIDADO!

FALTA DE GÁLIBO

GALIBO EZA

PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

                  PK XXX   LÍNEA XXX
      ANILLO X   XXX - XXX
                                       VÍA X

             SECCIONAMIENTO ANILLO
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                           PK XXX   LÍNEA XXX
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SALIDA PASAIA

PULSADOR DE LUZ

380V - 220V

ADV 4

TOMA DE COLUMNA SECA ...
ANILLO ...

INC 5

ARGIAREN SAKAGAIULA

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1358-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

1:500 -5 0 5 10 15 20 m

1:1000 -10 0 10 20 30 40 m
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A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR
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1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1358

SEÑALIZACION DE EVACUACION
SALIDA DE EMERGENCIA SASUATEGI



PROHIBIDO

DEBEKATUTA

LA ENTRADA SALVO
PERSONAL AUTORIZADO

DAGO SARTZEA
BAIMENDUTAKO PERTSONAK

IZAN EZIK

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1359-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1359

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1359

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-1
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TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1360-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1360

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1360

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-2
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TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1361-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1361

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1361

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-3
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Las dimensiones de la señal dependerá del área
de la arqueta.

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1362-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1362

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1362

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-4
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TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1363-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1363

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1363

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-5
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TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1364-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1364

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1364

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-6
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TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1365-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1365

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1365

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-7
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PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE
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ARGIAREN SAKAGAIULA
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1366-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1366

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1366

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-8
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1367-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1367

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1367

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-9



PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

DEPOSITAR MATERIALES
MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE

PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA
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MANTENER LIBRE EL PASO

DAGO MATERIALAK UZTEA
UTZI IGAROBIDEA LIBRE
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1368-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1368

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1368

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-10



PUERTA CORTAFUEGOS
MANTENGASE CERRADA

SUAREN KONTRAKO ATEA
ITXIA EGON BEHAR DA

SIN SALIDA
IRTEERARIK GABE

PROHIBIDO

DEBEKATUTA

LA ENTRADA SALVO
PERSONAL AUTORIZADO

DAGO SARTZEA
BAIMENDUTAKO PERTSONAK

IZAN EZIK
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1369-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1369

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1369

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-11



PK XXX     LÍNEA XX

XXX
250 m

XXX
150 m

PUESTA A TIERRA
CATENARIA

KATENARIAREN LUR
LOTUNEA

                  PK XXX   LÍNEA XX
       ANILLO X   XXX - XXX
                                       VÍA X

             SECCIONAMIENTO ANILLO
      ANILLO X   XXX - XXX
                             PK XXX   LÍNEA XX

Debekatuta dago trenbidera jaistea.
6000 € isuna,

39/2003 legearen arabera.

Prohibido acceder a la via.
Sanción de hasta 6000 euros,

según Ley 39/2003.
PROHIBIDO

DEBEKATUTA

LA ENTRADA SALVO
PERSONAL AUTORIZADO

DAGO SARTZEA
BAIMENDUTAKO PERTSONAK

IZAN EZIK

FALTA DE GÁLIBO

GALIBO EZA

ARGIAREN SAKAGAIULA
PULSADOR DE LUZ
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00 17

00

18
00

17
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17
00

50

En la zona de que la señal SOS5 su ubicación a 1,5m la
parte baja de la señal pudier quedar delante del tendido
de cableado u otras instalaciones se subirá hasta salvar
dicho cableado.

ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1370-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1370

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1370

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-12
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1371-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1371

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1371

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
ESQUEMA INSTALACIÓN-13
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1372-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1372

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1372

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
PINTURA

SALIDA DE EMERGENCIA SASUATEGI
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ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

TITULO DEL PLANOTITULO DEL PROYECTOESCALA ORIGINAL
PLANOAREN IZENBURUAPROIEKTUAREN IZENBURUAESKALA ORIGINALA

NOTAS :
OHARRAK :

Sigue

ORRIA / HOJA

PLANO ZK. / N. PLANO

/    REVISIONESBERRIKUSPENAK
REV. CLASE DE MODIFICACION FECHA COMP.NOMBRE OBRA

AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA 
REFERENCIA CONSULTOR

ERREFERENTZIA 
REFERENCIA

/  CONSULTORAHOLKULARIA INGENIARI EGILEA
INGENIERO AUTOR

euskal trenbide sarea

INSPECCION Y DIRECCION DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

MDIAG-22-1373-A

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

ALTZA-GALTZARABORDA TARTEKO INSTALAZIO
ELEKTRIKOEN ETA EKIPOEN PROIEKTUA

EN  DIN  A1

Borja Irazu
Colegiado Nº 4534

PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPOS DEL
TRAMO DE ALTZA-GALTZARABORDA

S/E
S/E

A PRIMERA EMISION JUN 24 BIR

1373

1 FIN

TTE-II-21004ETS-IEE1373

SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
PINTURA

VENTILACIÓN DE EMERGENCIA
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