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- ALIMENTACION KITS AUTONOMOS (1 CIRCUITO/HASTIAL)- SECCION 5x1,5 m.m.

- ALIMENTACION Nº3 (TERCER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº4 (CUARTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

ALIMENTACIONES PROVISIONALES DE ALUMBRADO DE GALERIA DE EMERGENCIA Y POR HASTIAL/CUADRO CAT-1
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CIRCUITOS ALUMBRADO
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PASAIAALTZA
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ESTACION
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GALERIA: 5 CIRCUITOS DE
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~PK-0+400

ESTACION ESTACION

LEYENDA

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

2

2

2

2

2

2

- ALIMENTACION Nº5 (QUINTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10
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ESTACION PASAIA

DIRECCION ALTZA

5 CIRCUITOS DE 6 LUMINARIAS/HASTIAL

5x1.5

5x1.5 5x1.5

3(5x6) 4(5x6)

5(5x6)

CAT-1

5(5x6)

5x25

5 CIRCUITOS DE 6 LUMINARIAS/HASTIAL

DIRECCION GALTZARABORDA

5x1.55x1.5

C.G.D.

5x25

5(5x6)

CAT-2

5x1.5

3(5x6)4(5x6)

3(5x6)

4(5x6)

5x1.5

15 20 20 20 = =

==2020205

EEEEEE

EEEEEEE E E E E E E E E

EEEEEEEEE

15= = 20 20 20 20

20202020== 5

ALIMENTACIONES PROVISIONALES DE ALUMBRADO DESDE P.K. 1+486 HASTA PASAIA Y POR HASTIAL/CUADRO CAT-1

- ALIMENTACION Nº2 (SEGUNDO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº1 (PRIMER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

ALIMENTACIONES PROVISIONALES DE ALUMBRADO DESDE PASAIA HASTA P.K. 2+582  Y POR HASTIAL/CUADRO CAT-2

5(5x6)

5x1.5

2(5x6)

5x1.55x1.5

- TIERRA (PARA TODO EL HASTIAL)-SECCION 1X6 m.m. -AMARILLO/VERDE

- ALIMENTACION KITS AUTONOMOS (1 CIRCUITO/HASTIAL)- SECCION 5x1,5 m.m.

- ALIMENTACION Nº3 (TERCER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº4 (CUARTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

ABC

FGH

K L M

RQ

- ALIMENTACION Nº2 (SEGUNDO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº1 (PRIMER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- TIERRA (PARA TODO EL HASTIAL)-SECCION 1X6 m.m. -AMARILLO/VERDE

- ALIMENTACION KITS AUTONOMOS (1 CIRCUITO/HASTIAL)- SECCION 5x1,5 m.m.

- ALIMENTACION Nº3 (TERCER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº4 (CUARTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

E

CIRCUITOS ALUMBRADO DE TUNEL

     CAT-CUADRO ALIMENTACION PROVISIONAL

      CGD-CUADRO GENERAL DISTRIBUCION 

KIT AUTONOMOS

      LUMINARIA 2x36w

      LUMINARIA 2x36w. CON KIT 

AUTONOMO 36w.

     CAJA DERIVACION 100-OP

     TUBERIA HFIR-20

      TUBERIA PAST-12

    CAJA DERIVACION ALIMENTACION 

PROVISIONAL. DB-10/10

     CABLE ALIMENTACION PROVISIONAL

CIRCUITOS ALUMBRADO

      CABLE ALIMENTACION PROVISIONAL

DIRECCION LOIOLA

DIRECCION ERRENTERIA

PASAIAALTZA

~PK-1+486

GALTZARABORDA

ESTACION

PROVISIONAL DE ESTACION

~PK-2+050 ~PK-2+582 ~PK-3+115~PK-1+000 ~PK-1+973

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

EMERGENCIA

GALERIA DE

GALERIA: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

~PK-0+400

ESTACION ESTACION

LEYENDA

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3(5x6) 4(5x6)2(5x6)

- ALIMENTACION Nº5 (QUINTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

2

- ALIMENTACION Nº5 (QUINTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

2
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ESTACION GALTZARABORDA

5 CIRCUITOS DE 6 LUMINARIAS/HASTIAL

DIRECCION ALTZA

5x1.5 5x1.5

C.G.D.

5x25

5(5x6)

CAT-1

5x1.5

3(5x6) 4(5x6)

3(5x6)

4(5x6)

5x1.5

15202020==

= = 20 20 20 5

E E E E E E

E E E E E E

5(5x6)
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G F

E E E

E E E

5x1.5

5x1.5

5x6

5x6

E E E

E E E

DE

I

E E E

E E E

5x1.5

5x1.5

2(5x6)

2(5x6)

HJ

- ALIMENTACION Nº2 (SEGUNDO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº1 (PRIMER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- TIERRA (PARA TODO EL HASTIAL)-SECCION 1X6 m.m. -AMARILLO/VERDE

- ALIMENTACION KITS AUTONOMOS (1 CIRCUITO/HASTIAL)- SECCION 5x1,5 m.m.

- ALIMENTACION Nº3 (TERCER CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

- ALIMENTACION Nº4 (CUARTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

ALIMENTACIONES PROVISIONALES DE ALUMBRADO DESDE ALTZA HASTA P.K .1+486  Y POR HASTIAL/CUADRO CAT-1

E

CIRCUITOS ALUMBRADO DE TUNEL

     CAT-CUADRO ALIMENTACION PROVISIONAL

      CGD-CUADRO GENERAL DISTRIBUCION 

KIT AUTONOMOS

      LUMINARIA 2x36w

      LUMINARIA 2x36w. CON KIT 

AUTONOMO 36w.

     CAJA DERIVACION 100-OP

     TUBERIA HFIR-20

      TUBERIA PAST-12

    CAJA DERIVACION ALIMENTACION 

PROVISIONAL. DB-10/10

     CABLE ALIMENTACION PROVISIONAL

CIRCUITOS ALUMBRADO

      CABLE ALIMENTACION PROVISIONAL

DIRECCION LOIOLA

DIRECCION ERRENTERIA

PASAIAALTZA

~PK-1+486

GALTZARABORDA

ESTACION

PROVISIONAL DE ESTACION

~PK-2+050 ~PK-2+582 ~PK-3+115~PK-1+000 ~PK-1+973

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

EMERGENCIA

GALERIA DE

GALERIA: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

~PK-0+400

ESTACION ESTACION

LEYENDA

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

TUNEL: 5 CIRCUITOS DE

6 LUMINARIAS PARA CADA HASTIAL

2

2

2

2

2

2

- ALIMENTACION Nº5 (QUINTO CIRCUITO)-SECCION 5x6 m.m. +2 CAJAS DP-15/10

2

INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA

euskal trenbide sarea

REFERENCIA
ERREFERENTZIA 

REFERENCIA CONSULTOR
ERREFERENTZIA AHOLKULARIA

OBRANOMBRE COMP.FECHACLASE DE MODIFICACIONREV.

BERRIKUSPENAK /  REVISIONES

/  N. PLANOPLANU-ZK

/ HOJAORRIA

Sigue

ESKALA ORIGINALA: PROIEKTUAREN  IZENBURUA PLANOAREN  IZENBURUA
ESCALA ORIGINAL TÍTULO DEL PROYECTO TÍTULO DEL PLANO

ESCALA GRAFICA
ESKALA GRAFIKOA

(DIN-A1)

-PRIMERA EMISIÓNA Mar. 21

DONOSTIALDEKO METROAREN ERAIKITZE PROIEKTUA. ALTZA - GALTZARABORDA TARTEA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL METRO DE DONOSTIALDEA. TRAMO: ALTZA - GALTZARABORDA

INGENIERO AUTOR
INGENIARI EGILEA

U.T.E.
/  CONSULTORAHOLKULARIA

\\1
92

.16
8.0

.25
0\A

CT
IV

OS
\E

SP
\A

CT
IV

OS
\20

21
\21

00
8-

ET
S-

ME
TR

OA
LT

ZA
G\

3-
PL

A\
23

_IN
ST

_E
LE

CT
_A

LU
MB

RA
DO

 P
RO

V\
23

.2.
1.D

W
G

OHARRAK :
NOTAS :

Ingeniero de caminos

MIGUEL ÁNGEL HERRERA COSSIO

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

LURRALDE PLANGINTZA,

ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA 4

SIN ESCALA

INST. ELECTRICA Y ALUMBRADO PROVISIONAL
ALUMBRADO TUNELES

CIRCUITOS

23.2.1

FIN



EEE

3(1x1.5)

CABLE ALIMENTACION PROVISIONAL CIRCUITOS ALUMBRADO

CABLE ALIMENTACION PROVISIONAL KITS AUTONOMOS(E)

CAJA DB 10/10, PROVISIONAL

TUBO CORRUGADO PAST-12

LUMINARIA 2x36w CON 1KIT AUTONOMO

LUMINARIA 2x36w

3(1x1.5)+2(1x1.5)

CAJA PKGH-100/OP

TUBO HFIR-20

5(1x1.5) 5(1x1.5) 5(1x1.5) 5(1x1.5)EXCHELLENT

3(1x1.5)

20m 20m 20m 20m 20m

F

N

N

T

S

R

CAJA PKGH-100/OP

HFAFT./MBS-2

ALIMENTACION TRIFASICO

TUBO HFIR-20

FASE R-Marron

FASE S-Gris

FASE T-Negro

NEUTRO-Azul

TIERRA-Amarillo-Verde

CONTROL KITS

FASE:Rojo Señalando "F"

NEUTRO:Rojo Señalando "N"

TIERRA-Amarillo-Verde

DERIVACION A LUMINARIA

FASE+NEUTRO+TIERRA-3(1x1.5)

+CONTROL KITS EMERGENCIA-2(1x1,5)

TUBO PAST-12

RACOR. SFNO-PN2T

BORNAS POLIAMIDA 6,6

5x1,5

+2(1x1.5) +2(1x1.5) +2(1x1.5) +2(1x1.5)

+2(1x1.5)

3(1x1.5)+2(1x1.5)
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