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ANEJO 2: INVESTIGACIÓN DE CAMPO - REDES DE SANEAMIENTO  

1 LEVANTAMIENTO DE ARQUETAS 

En la investigación de campo realizada se ha procedido al levantamiento de las arquetas de la red 

de saneamiento ubicadas en las proximidades de las zonas problemáticas. En los planos de planta 

(Anexo 1) se refleja la ubicación de estas arquetas que han sido numeradas. 

En el Anexo nº 2 se adjunta la ficha correspondiente a cada arqueta levantada, y en el Anexo nº 

3, el reportaje fotográfico correspondiente a cada arqueta. 

 

2 INSPECCIÓN DE COLECTORES 

En el Anexo 4 se adjuntan los informes correspondientes a las inspecciones de colectores 

realizadas. En los planos de planta se refleja la ubicación de los colectores inspeccionados. 

Las conclusiones de los informes son las siguientes: 
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ANEXO 3.- REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SESTRA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

22.03.2021 Despejado,Seco Jose Luis Perales 1

Sprinter Orpheus Si, camion Tubostudio

ESTACION DE GALTZALABORDA

ERRENTERIA

acera 0

F-38

F-39B

6,6 m

Control general del estado

Red Fecales

Dn 400mm
Hormigón Long. tubo: 1.5m

1:50 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL ESTACION DE GALTZALABORDA.mdb   //   Hoja: 2

0,00 PINT Pozo íntermedio

2,10 PINT Pozo íntermedio OCULTO

2,90 GX Grietas cruzadas desde 12 hasta 12 horas

5,00 ZCDN Cambio del material. Nuevo material (PVC)

6,60 ISPD Llegada al punto deseado

F-38

2,1 m //

2,1 m //

2,9 m //

2,9 m //

5 m //

F-39B



TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SESTRA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

ERRENTERIA ESTACION DE GALTZALABORDA 22.03.2021 1

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL ESTACION DE GALTZALABORDA.mdb   //   Hoja: 3

Fotografía: 2_2a, Nº Video: 0
2,1m, Pozo íntermedio OCULTO

Fotografía: 2_2b, Nº Video: 0
2,1m, Pozo íntermedio OCULTO

Fotografía: 3_3a, Nº Video: 0
2,9m, Grietas cruzadas desde 12 hasta 12 horas

Fotografía: 3_3b, Nº Video: 0
2,9m, Grietas cruzadas desde 12 hasta 12 horas



TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SESTRA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

ERRENTERIA ESTACION DE GALTZALABORDA 22.03.2021 1

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL ESTACION DE GALTZALABORDA.mdb   //   Hoja: 4

Fotografía: 4_4a, Nº Video: 0
5m, Cambio del material. Nuevo material (PVC)

Fotografía: 4_4b, Nº Video: 0
5m, Cambio del material. Nuevo material (PVC)

Fotografía: 5_5a, Nº Video: 0
6,6m, Llegada al punto deseado

Fotografía: 5_5b, Nº Video: 0
6,6m, Llegada al punto deseado
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TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SESTRA

Informe de inspección TV
Fecha: Nº Contrato: Climatología: Operador: Número del tramo: Nombre del tramo:

Presente: Vehículo: Cámara: Preestablecido: Limpieza previa: Grado:

Calle: Plano N° 1: Pozo inicio:

Población: Plano N° 2: Pozo final:

Situación: Nº Vídeo: Long. del tramo:Long. del tramo:

Motivo de inspección: Sección:

Tipo de red: Material:

Zona:
Revestimiento inte.:
Reservado:

Comentario:

22.03.2021 Despejado,Seco Jose Luis Perales 2

Sprinter Orpheus Si, camion Tubostudio

ESTACION DE GALTZALABORDA

ERRENTERIA

.. ningun dato 0

F-39

F-39B

0,7 m

Control general del estado

Red Fecales

DN 450mm
Hormigón Long. tubo: 0

1:25 Distan.(m) Cód. Observaciones Grado

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL ESTACION DE GALTZALABORDA.mdb   //   Hoja: 5

0,00 PINT Pozo íntermedio

0,70 ISPD Llegada al punto deseado

F-39

0 m // 00:00:00

0 m // 00:00:00

0,7 m //

0,7 m //

F-39B



TUBOSTUDIO SL
XARLENGO 18

20305 IRUN
Tel: 943016807, Fax:

SESTRA

Informe fotográfico de inspección
Población: Calle: Fecha: Número del tramo: Nombre del tramo:

ERRENTERIA ESTACION DE GALTZALABORDA 22.03.2021 2

INSPECCION RED DE SANEAMIENTO FECAL ESTACION DE GALTZALABORDA.mdb   //   Hoja: 6

Fotografía: 6a, Nº Video: 0, 00:00:00
0m, Pozo íntermedio

Fotografía: 6b, Nº Video: 0, 00:00:00
0m, Pozo íntermedio

Fotografía: 7a, Nº Video: 0
0,7m, Llegada al punto deseado

Fotografía: 7b, Nº Video: 0
0,7m, Llegada al punto deseado
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